Zalacznik nr 2

do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu Przedsi¢ebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji spotka z o. o.
Z dnia 19.02.2020 r.

WARUNKI TECHNICZNE MONT_AZU PODLICZNIKA
DO ROZLICZANIA WODY BEZPOWROTNIE ZUZYTEJ WG ZARZADZENIA PREZESA
ZARZADU NR 4/2020 Z DNIA 19.02.2020r.

1. Podlicznik do rozliczania wody bezpowrotnie zuzytej nalezy zamontowad
za wodomierzem giféwnym, na wewnetrznej instalacji wodociggowej bezposrednio przy
$cianie zewngtrznej, za ktora znajduje si¢ zawor czerpalny lub w studni wodomierzowe;.

2. Podlicznik powinien by¢ zlokalizowany nie dalej niz 2m od wyjscia przewodu przez $ciang
zewngtrzng.

3. Przewdd wodociggowy za podlicznikiem do punktu czerpalnego na catej dlugosci powinien
by¢ odkryty.

4. Miejsce montazu podlicznika powinno by¢ suche, fatwo dostgpne, zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym i dzialaniem mrozu.

5. Na odcinku instalacji od podlicznika do punktu czerpalnego zabrania si¢ stosowania

odgalezien, punktéw czerpalnych, tacznikéw srubunkowych i trojnikow zaslepianych.

Przed i za podlicznikiem nalezy zamontowaé zawor odcinajacy.

Przed podlicznikiem zaleca si¢ zamontowanie kurka spustowego.

Podlicznik musi posiada¢ wazna legalizacje.

Wykonanie prac montazowych zglosic do PWIiK sp. z o0.0. Starachowice

w celu przegladu nowo wybudowanej instalacji i zaplombowania podlicznika —

TEL. 041/275-03 - 23/68

hoR bl o

Przed podjeciem decyzji o montazu wodomierza na instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie
zuzytej, zaleca sie przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb, kosztow zwigzanych z wykonaniem i
utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie mozliwych korzysci w
najblizszych latach. Zakup, montaz i ewentualng naprawe wodomierza oraz obowiazkowa
legalizacje co 5 lat Odbiorca wykonuje na wiasny koszt. Dodatkowo pobierana bedzie optata za

odczyt podlicznika. .
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